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Sistema de Transmision de Enerqgia
Eléctrica ( e Probl emaé)

AActualmente tenemos un sistema
radial, vulnerable y poco confiable, si
gue exl stan redes
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NnNmall adaso.




Sistema Principal de Transporte al 2010
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Sistema de Transmision de Enerqgia
Eléctrica ( e Probl emaé)

AE|l ST no es capaz de evacuar toda la generacion
existente de una manera eficiente y llevar el servicio
de energia eléctrica con los estandares de calidad y
sequridad establecidos, hasta los centros de
consumo.

ASe pierde gran cantidad de la energia generada en
el ST (300 Gwhr/afio).




Sistema de Transmision de Enerqgia

Eléctrica( el

Probl emaé)

Composicion por tipo de consumo de energia

Consumos propios 0.5%
Pélrd|das 4'0%_"-.._ |~ Exportaciones 1.0%
Grandes usuanios
Participantes 1.8%
Comercializadores s
** 26.3%
Distribuidores
66.4%

GWh
Comercializadores** 2,080.28
Distribuidores h,260.76

Grandes usuarios participantes 147,14

Pérdidas 313.85
Consumos propios 43.99
Exportaciones 76.04
TOTAL 1,922.06
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Sistema de Transmision de Enerqgia
Eléctrica ( e Probl emaé)

AE| estado actual del ST no da todos los
Incentivos necesarios para nuevas inversiones
en centrales eléectricas de generacidn mas
eficientes y con menores costos de generacion

CON recursos renovables (se encuentran alejadas de
los mayores centros de carga).




Matriz Energetica al 2022
Plan de Expansion de la Generacion (2008-2022)
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Sistema de Transmision de Enerqgia
Eléctrica ( e Probl emaé)

AEn el 2008 y el 2009 la CNEE ha aprobado
proyectos hidroeléctricos por el orden de
920MW y 160 MW geotérmicos (NeasT).

AEn los mismos afios, la CNEE ha aprobado
400 MW de accesos para plantas térmicas y 94
MW de plantas hidroeléctricas taucm).




Sistema de Transmision de Enerqgia
Eléctrica ( e Probl emaé)

AE|l ST no cumple satisfactoriamente con
los criterios de seqguridad, calidad vy
desempeno necesarios para el adecuado
desarrollo del pais.

AEntre otras razones, esto ha contribuido
a gue se den apagones a nivel nacional.
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Problema en subestacién Guatesur desactiva sistema

Cortocircuito ocasiona
apagon en todo el al’s

PORROSA M. BOLANOS
YEDUARDO SMITH

Un cortocircuito oca-
sionado por el impac-
to de un objeto enuna
de las lineas de trans-
misién de la subesta-
cién Guatesur (Villa
Nueva) ocasioné ayer
un apagén de cinco
horas en casi todo el
pais.

El sistema se desactivé
cerca de las 14.44 horas, y
el restablecimiento tomé
cinco horas, tiempo duran-
te el cual hubo preocupa-
cién entre la poblacion,
caos vehicular e incerti-
dumbre en varias empre-
sas.
El ministro de Energia,
Carlos Meany, explicé:
“Un globo de metal coli-
sioné con dos cables de al-
ta tension con capacidad
para transportar 69 mil
voltios, en la subestacién
Guatesur”.

El objeto causé un cor-
tocircuito y activo los sis-
temas de prevencion, por
lo que en forma automati-
ca se suspendi6 la genera-
cioén y transporte de ener-
gia.

Carlos Colom, presi-
dente de la Comisién Na-
cional de Energia Eléctrica
(CNEE), explicé que todas
las plantas generadoras sa-
lieron del sistema, por lo
que el apagén fue en todo

=

AP ogn e
Foto Prensa Libre: ESBIN GARCIA

El apagén generd ayer caos vehicular en la mayoria de arterias capitalinas, a
donde fueron asignados oficiales de Transito.

el territorio nacional.

Edgar Navarro, presi-
dente del Administrador
del Mercado Mayorista,
refirié que la subestacién
Guatesur es la que maneja
el 70 por ciento de la ener-
gia del pais.

En ese instante el siste-
ma estaba demandando
mas de mil megavatios
(MW) de energia. Cerca
de 50 minutos después se
habian recobrado unos 30
MW, segtin el reporte de la
CNEE.

Ya entrada la noche, va-
rias regiones de la capital y
la provincia atn estaban a
oscuras.

El ministro declaré que
se tratd de un caso fortuito,

y que no hay dafios severos
enel equipo.

Thomas  Dougherty,
presidente de la Cémara
de Industria de Guatema-
la, dijo que en ese momen-
tono se podian calcular las
pérdidas por la interrup-
cién del fluido eléctrico,
pero que muchas fibricas
detuvieron su proceso
productivo.

Jorge Alonso, director
comercial de la Empresa
Eléctrica de Guatemala,
S.A., dijo que para el resta-
blecimiento de la energia
se priorizaron zonas con
hospitales publicos, carce-
les y otros centros de ser-
vicio masivo a la pobla-
cién.

Hechos

Situacion porfalta de

energia:

o Alas14.44horas se
suspendi6 el servicio
en todo el pais.

e Alas17.08 horas se
restablecié en la ca-
pital.

o Alas20.30 horasel
servicio se rehabilitd
entodo el pais.

o Ladltimaregionen
recuperarel fluido
eléctrico fue occi-
dente.

de julio
de 2008




1 de agosto 200

Foto Prensa Libre: AARON GANZ

Por mas de 60 minutos, el 80 por ciento del
territorio nacional quedé sin energia eléctrica.

Apagon afecto territorio nacional

PORCLAUDIA ACUNA

Durante mas de una
hora, un corte de ener-
gia eléctrica afect6
ayer por latarde aun
80 por ciento del terri-
torio nacional.

Alas16.38 horas se inte-
rrumpié el suministro

la provincia.

Corresponsales de
Prensa Libre afirmaron la
falta de electricidad en de-
partamentos como Sacate-
péquez, Alta Verapaz, Chi-
maltenango, Escuintla y
San Marcos. ,

Varios vecinos de la ca-
pital, de-Villa Nueva y
Mixco, informaron que
por la tarde hubo constan-

unos 45 minutos.

Fredy Lopez, vocero del
Instituto Nacional de Elec-
trificacion, informé que el
80 por ciento del pais fue
afectado con ese apag6n.

Refiri6 que hoy, en con-
ferencia de prensa, daran a
conocer qué sectores fue-
ron afectados y las causas
de la suspensidn, ya que las
lluvias impidieron estable-

nes de esa interrupcion.

Lépez agregd que a las
18.15 horas ya estaba resta-
blecido, en su totalidad, el
sistema eléctrico en el
pais.

Jorge Alonso, gerente
comercial de la Empresa
Eléctrica de Guatemala,
inform6 que el servicio se
restablecié, de acuerdo
con instrucciones del mer-

eléctrico en la capital y en

tes apagones,

durante

cer con exactitud los orige-

cado mayorista.

Rayo ocasiono apagon de una hora el domingo

PORBYRON DARDON GARZARO

La caida de unrayo en la linea de 230 mil voltios
que une la subestacién Tactic-Guatemala Norte
ocasioné que el domingo recién pasado el 80
por ciento del territorio nacional quedara sin
electricidad por mas de una hora.

Fernando Castro, gerente
general del Instituto Nacio-
nal de Electrificacién (IN-
DE) informé ayer durante
una conferencia de Prensa,
que de 723 megavatios, que

en ese momento demanda-
ba el sistema nacional, solo
quedaron conectados 30
megavatios.

Al hacer contacto con la
linea, el rayo caus6 que se

accionaran los sistemas de
seguridad y ello incidié en el
apagon general.

Castro comentd que el
restablecimiento del siste-
ma inicié de nuevo su fun-
cionamiento a las 16.42 ho-
ras, cuatro minutos después
del rayo, mientras que para
el resto del pais fue en 1.52
minutos mas tarde.

Confusoincidente

Ademis, ayer, la Empresa

Eléctrica de Guatemala S.A.
(EEGSA) indic6 que un inci-
dente por la manana causo
un apagén, de varias horas,
enel area del Centro Civico.

Iveth Zambrano, relacio-
nista de EEGSA, relatd que a
las 712 horas un
vehiculo colisiond contra un
poste en la 6a. avenida y 24
calle de la zona 1, al caer el
cableado eléctrico jalé otro
poste que también se preci-
pito.

Zambrano indicé que un
equipo de la EEGSA reem-
plazo los postes. El servicio
se restaurd alas 14 horas.

En tanto, Amilcar Mon-
tejo, intendente de la Poli-
cia Municipal de Transito,
expresé que no tenian re-
gistrado ningtin accidente,
pero si el cortocircuito en
elcableado que dejo sin se-
maforos el area del Centro
Civico y parte del Centro
Histérico.

ot .
Foto Prensa Libre:
El sistema eléctrico se
daio.




26 de abril de 2009

Apagon nacional

_ PORESPACIO DE UNA HORA

, - QUEDO SUSPENDIDO EL

i‘:.i‘:f““f ‘aﬁf G“ff SERVICIO DE ENERGIA

ohlcats ELECTRICA.

BYRON ROLANDC VASQUEZ
IDCAI

h i @®La fa llaenun t.:ransforma(‘i?r
forma paulatina, hasta medidor en la interconexion
norma e a las -
13:30 horas en todo el Guatemala-Sur, provocé que
;i;?ffg‘%as;;“°““ el territorio Qaf:ional queda-

- ra sin electricidad durante

ntras que el vi-
Alfredo Pokus, asegura una hora, segin autoridades

tro de Energia,
h b - - . .
nientesen Ja ed de del Ministerio de Energia y
‘hospitales nacionales A
pues todo el sistema Minas.

_cuenta con plantas au- El gerente del INDE, Fer-

-tomaticas para afron-

tar este tipo de even- nando Castro, indicé que se

tu : . .
 Aros funcionarios realizaban trabajos de mante-
0 gﬁfme’;‘“g"; = nimiento en las subestaciones
- tirrupcxonhdel fuido de Guatemala-Sur y Moyuta,
Ege,,‘;;‘;,‘;m?ss p;',:_ vy que hubo un sobrecalenta-

S nuevas € M 4
el miento en una linea, lo cual

da tenfamos en m: :Zﬁg;;ex;oriquecu 5 provace el dlsparo.

mmuent(()M tres subesta-  cuales sc iniciaran el El problema se solventd y

paulatinamente el servicio
fue restablecido en el territo-
rio nacional.




 EXPLOSION DE
PARARRAYOS, 4 de mayo de 2009
CAUSA APAGON

Roxana Larios, Siglo 21
rlarios@sigloxxi.com 24

ur - r
La explosién de un para- E pl po y pagon ¢ I
L eclice ui pien xplosion por rayo ocasiona apagon genera
San Joaquin, que pertene- El te}'r'itorio nacicznal fue ‘?fectado porlainterrupciondel o up dia habil la pérdida por
ce a la empresa Duke, en servicio de energia eléctrica durante unas dos horas, oca-  unapagén general es de Q7 mi-
Escuintla, produjo un sionada por la explosién de un pararrayos en la estacion llones, aproximadamente.
apagén que afecto todo el sattfoarmin;desenintia. apli?aﬁalcsgl?s%eﬁ;ggg?adnfgrlxa
i i 3 e C %
territorio nacional, indic6 El apagon inicié alas17 horas  afectado porelapagén que,debi-  tos, ya que los semaforos no
el gerente general del IN- con 14 minutos y se prolongé do al impacto de la descarga funcionaban.
DE. Fernando Castro. hasta pasadas las 19 horas, luego  eléctrica,dejo sinactividad ados Este es el segundo apagén a
iﬂl rte d . de que el servicio se restablecie- lineas de conduccionde energia, escala nacional que ocurre en
,c,o € de energia ra por sectores, informé Fernan-  ahadié Castro. menos de 10 dias. El domingo
ocurrio a las 17:14 ho- do Castro, gerente del Instituto Segun el funcionario, existe 26 deabril, unaexplosién enun
ras, restableciéndose la Nacional de Electrificacién (IN- un cilculo del Banco Mundial, transformador en la estacion
tacié . DE). segun el cual, en un pais con ca-  sur, en San José Villa Nueva,
subestacion Chixoy 15 E1 999 por ciento del pais fue  racteristicas como Guatemala.  dejo sin electricidad al pais.

minutos més tarde; lue-
g0, a la media hora Gua-
te-Norte, que brinda
energia al Atlantico.
Castro agrega que el
problema no alcanzé a
las estacioens de Agua-
capa y Arizona. La de-
manda de la ciudad a
esa hora era de 1 mil
megavatios.




15 de agosto de 2009
10 Actualidad : Nacional

Rayo afectd transmision, lo que interrumpidé generacién en Chixoy

Apagon en todo el pais

PORCONIEREYNOSO Y URIAS GAMARRO

Cuando cavo el ravo, la
demanda de energia erade
800 megavatios.

Rodriguez  confirmé
que no hay dafios materia-

Por tercera vez en el afio, el sistema nacional de
transmision de energia demostro su debilidad,
luego de que unrayo afectara el circuito de Qui-

A LIBRE : Guatemala, 16 de agosto de 2009

xal a Tactic, en Alta Verapaz, lo que dejoé al pais
sin electricidad por aproximadamente una hora.

Romeo Rodriguez, vi-
ceministro de Energia y
Minas, confirmé que un
rayo causoé dafos en el sis-
tema de proteccién de los
circuitos, lo que a la vez
suspendid la generacion
de energia de la hidroeléc-
trica de Chixoy, la fuente
mas importante del pais.

El apagén se registré a

las 17.26 horas a nivel na-
cional, y puso en alerta a
toda la poblacion. El caos
por la falta de semaforos
era evidente en las princi-
palesarterias de la capital.
Aunque algunas dreas
tenian servicio a los 30 mi-
nutos, todo el sistema fue
restablecido luego de una
hora, aproximadamente.

les. Este es el tercer apa-
g6n por dafio al sistema de
transmision. El primero
fue en abril, debido alaex-
plosiéon de un transforma-
dor,y el siguiente en mayo,
por otro rayo.

“Esos cortes se evitaran
conelplan de expansion del
sistema de transmision, so-
bre el cual ya trabajamos”,
dijo Carlos Colom, presi-
dente de la Comisién Na-
cional de Energia Eléctrica.

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

En la ciudad de Quetzaltenango el apagdn se
prolongé durante casi una hora.
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Fortalecer el Sistema de Transmision
Guatemalteco

Almplementar un Plan de Expansion del Sistema de
Transmision con vision de largo plazo, en donde se

definan claramente las necesidades del pais (que el Plan
nNno se quede en papel, no ser cortop

AConstruir la infraestructura de transmisién necesaria,
en el menor tiempo posible.

AEncontrar soluciones practicas que permitan vencer
elist@uayelinsepuedeo




¢ Como lograrlo?




Eijecucion del Plan de Expansion de
Transmision

AMediante un proceso de licitaciéon abierta
Internacional:
ASe busca obtener el menor Canon Anual, por la
prestacion del STEE, a través del disefo,
construccion, operacion y mantenimiento de las
obras de transmision, consideradas en el PET.

ASistema transparente Yy competitivo.
Cumplimiento aspectos técnicos (Pasa/No Pasa) y
luego se subasta y se adjudica al menor preci
(noesiconcdebseblée)z ao



Dividir el Sistema en Anillos

AA. Anillo Metro-pacifico
AB. Anillo Hidraulico
AC y D. Anillo Atlantico (2 Lotes)
AE. Anillo Oriental (CHX.II'i E.R.)

AF. Anillo Occidental

(>1,400 kms de Lineas de 230Kv en el PET y 40 Subestaciones



Dividir el Sistema en Anillos

NGmero Campos de
Longitud de las Numero : Conexion en Numero de
7 . estimado de . ]
linea de estimado de . . Subestaciones | Subestaciones
LOTE ., cimentaciones
Transmisién por | estructuras por de estructuras Nuevas y Nuevas por
LOTE (metros) LOTE or LOTE existentes por LOTE
P LOTE
LOTE A 84,541 237 948 52 6
LOTE B 192,936 540 2160 21 4
LOTE C 102,032 286 1144 9 1
LOTE D 184,906 518 2072 12 1
LOTE E 114,791 321 1284 12 1
LOTE F 138,720 388 1552 18 1

817,926
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